
1: 50
Tavola Grafica

MONTECATONE REHABILITATION
INSTITUTE S.p.A

A-e-20
via Emilia, 27 - 40026 Imola (BO)

telefono 0542 23730 - fax 0542 23730
partita IVA 00064241201

codice fiscale BTTLSN49A26B044Q
e-mail: alessandro.bettini.architetto@gmail.com

Alessandro Bettini Architetto

IMOLA - VIA MONTECATONE, 37
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Revisione n. 01 del

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE
CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI
UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”, PRESSO IL MONTECATONE
REHABILITATION INSTITUTE S.P.A. PREVIA DEMOLIZIONE DI UN PICCOLO FABBRICATO

EX MAGAZZINO RIDOTTO ALLO STATO DI RUDERE.

Foglio catastale n. 170, in precedenza particella 43 ex magazzino
attualmente particella 49, sub 8 a seguito di “fusione” catastale.

Via Montecatone n. 37 Imola (Bo)
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Torrette el. a pavimento "a scomparsa" - vedi prog. Imp. El.

ABACO dei PAVIMENTI e dei RIVESTIMENTI (taglio\scorta\sfrido 10% escl.)

Pavimentazione esterna in gres p. a tutta massa rettificato 60*60cm antigeliva e antiscivolo [R11]

Rivestimento (alzata e pedata) della scala di accesso al loc. tec. p.1°[R10]

Pavimentazione interna in gres p. a tutta massa rettificato 60*120cm [R10]

Pavimentazione interna locale tecnico P.T. in gres p. a tutta massa rettificato 60*60cm [R10]

Rivestimento ceramico in gres p. a tutta massa rettificato 30*60 cm; H min. 200 cm da P.F.

Corpi illuminanti ad incasso su pavimento o parete

Asciugapassi ad incasso su pavimento mq 3,75 

Pavimentazione interna locale tecnico P.1° auto-livellante 

mq 153,30 posa a correre.

mq 314,64 posa a correre.

mq 16,41 posa a correre.

mq 33,81

alzata mq 3,60 - pedata mq 5,52

P. ml 47,00  * H. ml 2,40 = 112,8 mq posa orizzontale  a correre.

Pendenza pav. esterno P. 1% min. (escluso rampa p.3,30%)

Fan coil a pavimento - vedi prog. Imp. Mecc.
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PIANO PRIMO +3.37

Fan Coil a pav.to
+0.00cm da P.F.

Torrette el. a pav.to
+0.00cm da P.F.
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Rivestimento
min. +240cm da P.F.

Faretto incasso a pav.to
+0.00cm da P.F.

Faretto incasso a pav.to
+0.00cm da P.F.
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