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REHABILITATION INSTITUTE S.p.A.

Ospedale di riabilitazione

MONTECATONE REHABILITATION
INSTITUTE S.p.A

IMOLA - VIA MONTECATONE, 37

SIMBOL

DESCRIZTONE

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO AD USO SALE

CORSI DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E UFFICI ANNESSI AGLI

UFFICI E STUDI DELL'OSPEDALE “LA COLLINA”, PRESSO IL MONTECATONE

REHABILITATION INSTITUTE S.P.A. PREVIA DEMOLIZIONE DI UN PICCOLO FABBRICATO
EX MAGAZZINO RIDOTTO ALLO STATO DI RUDERE.

Foglio catastale n. 170, in precedenza particella 43 ex magazzino
attualmente particella 49, sub 8 a seguito di “fusione” catastale.
Via Montecatone n. 37 Imola (Bo)
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PULSANTE DI SGANCIO VIGILI DeL rUOCO

OGGETTO: PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - IMPIANTO RIVELAZIONE
INCENDI
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RIVELATORE DI FUMO

Proprieta:

R.U.P.

RIVELATORE DI FUMO SOPRA CONTROSOFFITTO

Progettista impianti meccanici ed elettrici:

SPIA PRESENZA RIVELATORE FUMO CONTROSOFFITTO

PULSANTE A ROTTURA DI VE RO

Questo documento & proprieta dello Studio Beltrami Terziari Ingegneria e non puo essere riprodotto, anche parzialmente, senza autorizzazione

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A

Dott. Federico Lorenzini

Revisione n. 00 del

Dott. Ing. Sergio Beltrami
Progettista impianti meccanici: 20/1 2/2024
Per. Ind. Mauro Terziari oggetto: prima emissione
Collaborazione progettazione impianti elettrici: versione architettonica del --
Per. Ind. Marco Lullo Scala
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TARGA OTTICA /JACUSTICA LUMINOSA

telefono 0542 35258 - telefax 0542 612092
partita IVA e codice fiscale 03756671206

info@beltramiterziari.it - beltramiterziari@pec.it
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