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QO

Q. LOCALE CABINA

DI TRASFORMAZIONE

Q1

QUADRO ELETTRICO

GENERALE
Sezione 3(1x120)+1x 70N mm’
Tipa cavo | FG16M16/FG1T
30m
Q.G.SC

Sezione | 3(1x35)+1x16N+16PE__ mm*
Tips cave | FG16R16
Lunghezza | 20m

QMECC

LOCALE TECNICO
SALA CORSI
Sezione [5G35 mm’
Tipo cave | FG160R16
Lunghezza | 10m
Q.FTV
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Q.DATI Q.FONIA

Q. DATI Q. TELEFONIA
PIANO —2 INTERRATO PIANO —2 INTERRATO
Cavo Monemodale (avo Monomodale
Tipo cavo 12 fibre 052 Tips cavo 12 fibre 052
130m 130m
Q.DATI
LOCALE TECNICO

SALA CORSI
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ANTINCENDIO
ZONA RECEPTION

CENTRALINA 1|

ANTINCENDIO
ZONA RECEPTION

CENTRALINA 2|
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Twistato / schermato

Tipscave  FR20HHZR 4Gk

B0m
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